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一、前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	浙江省有色金属地质勘查院人民路基地地勘大楼用电线路改造项目

	2
	建设地点
	绍兴市越城区人民中路160号（地勘大楼）

	3
	项目预算
	本项目招标控制价为12万元（人民币）


	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量要求
	符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019规范要求，质保期1年。

	6
	招标范围
	地勘大楼1-6层内部线路改造及大楼外部总配用电设备安装改造（具体以本工程设计图纸及招标工程量清单范围内所有内容为准）

	7
	工期要求
	施工总工期 30 日历天（含节假日、下雨天）

	8
	投标人资质等级
	投标人具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上，或者具有承装(修、试)电力设施许可证（含承装、承修、承试类）五级(含)以上资质，并具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；项目经理资格要求：具备电力工程或机电工程专业贰级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），并具有相应业绩

	9
	投标报价

方式
	总价包干

	10
	报名日期
	截止时间：2023年3月 31 日下午17:00 时整

	11
	发标及投标

保证金缴纳
	发标：各投标人自行在招标方门户网站上下载

投标保证金缴纳：本项目投标无需缴纳投标保证金

	12
	现场踏勘
	由招标人集中组织现场踏勘活动

	13
	投标文件

份数
	投标文件：正本一份、副本肆份，要求密封完整

	16
	投标文件递交地点及截止时间
	单位：浙江省有色金属地质勘查院
地址：绍兴市越城区人民中路160号地勘大楼4楼410室

时间：2023年4月10日14 时

	17
	开标时间及

地点
	2023年4月10日14 时30分，
地址：绍兴市越城区人民中路160号地勘大楼2楼会议室


二、投标须知

一、投标要求

1、投标单位应具有电力工程施工总承包、机电工程施工总承包资质或者具有承装(修、试)电力设施许可证（含承装、承修、承试类）资质，具有足够的施工设备、技术力量，要在能够保证具有独立完成招标文件规定的项目任务能力的前提下，实事求是进行投标，并承担一切投标风险和费用。

2、项目经理应具有电力工程或机电工程专业贰级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），具有类似电力施工项目的工作业绩或者经验，通晓《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019规范，并具备过硬的技术能力和现场管理能力。

3、项目金额：本项目招标控制价为12万元。为保证工程质量，投标单位报价明显低于市场价格，或者低于招标控制价平20%以上的，作废标处理。

3、本工程采用资格预审，凡报名后通过资格预审的均为本工程的合格投标人。

4、本工程为用电线路改造，招标范围内的电路改造以招标单位确定提供的设计图纸或用电设备要求为准（设计图、工程量清单及部分成套电器设备需求详见附件1-3表），由投标单位根据招标人提供的工程量清单并结合实地踏勘情况综合确定包干总价，如业主单位有增加修改工程量需开工程联系单，经双方确认实施按实结算。

二、现场踏勘

1、招标人集中组织投标人对工程现场、场地环境及周边情况进行踏勘，并对电路改造要求进行说明，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

2、投标人经过招标人的允许，可以再次进行现场踏勘，但投标人不得使招标人因此承担有关责任或蒙受损失。

3、投标人因充分考虑地勘大楼为浙江省有色金属地质勘查院机关办公主楼的特殊性，确保招标人日常办公的正常运行，报价时需综合考虑现场情况提出报价，中标后因现场原因提出的增加费用和索赔，招标人不予受理。因国家政策调整或不可抗力等因素产生费用增加，双方协商解决。对投标人根据现场踏勘做出的推论、理解和结论，招标人不承担责任。

三、投标

1、投标文件为正本一套，副本肆套，装订成册。

 2、投标人应在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，补充修改的内容作为投标文件的组成部分。

3、投标人进行现场踏勘、投标、签约等活动所涉及到的一切费用均由投标人自负。无论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

4、投标报价是履行合同的重要依据，包括各项工作的单价和工程量，以及改造验收、税费、售后服务等一切相关费用的综合。

四、 开标与评标

1、开标，交标后现场开标。评标工作由招标人的招标领导小组负责。

2、投标文件数字修正原则：数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时以文字表示的金额为准，投标金额以元为单位，数字保留至小数点后2位。

3、评分标准：总分100分，价格分60分，技术分40分。

价格分评定细则：

超过招标控制价、低于招标控制价20%以上的均为无效报价，所有符合招标条件的投标人的正确报价的平均数作为基准价。
投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=价格分-投标报价的偏差

（1）当投标人报价高于基准价时，投标报价的偏差率=(投标报价-基准价)／基准价×150；

（2）当投标人报价低于基准价时，投标报价的偏差率=(基准价-投标报价)／基准价×100；

技术分评定细则：
根据投标人综合实力和改造施工方案优劣情况打分，具体要求如下表：
	序号
	项目
	评分标准
	分值

	1
	投标人基本情况
	投标人资质、信用情况等
	1-3

	2
	投标人业绩
	业绩
	1-5

	3
	投标人项目技术、管理能力
	项目负责人的技术能力和项目的管理经验，项目团队的技术配备
	1-5

	4
	项目改造施工

方案
	对项目改造需求的理解、施工组织、进度和质量安全措施以及项目实施工程中的沟通协调等方面的科学性、合理性
	1-10

	5
	项目原材料及电器元器件
	项目原材料及电器元器件的优劣
	1-15

	6
	售后和维保服务
	投标人的售后和服务情况
	1-2


4、对评标过程以及未中标原因，招标人不承担解释义务。

五、 定标与签约

1、评标委员会按总得分从高到低的顺序推荐确定中标人，并在招标人门户网站上进行公示。

2、中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件，与招标人订立书面合同。

3、中标人拖延、拒签合同的，将可能被取消中标资格。

三、合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。

一、合同价款的确定

本工程合同价款以中标价为准。
二、工程款的支付方式及进度表

	工程款支付次序
	付至合同价
	工程款支付时间

	第一次支付
	70%
	改造工程完成并经验收合格后7日内

	第二次支付
	95%
	项目验收完成3个月后（电路及设备无事故正常运转）

	第三次支付
	100%
	保修期一年满后30日内无重大质量

问题后支付，全部结清，履约结束。


四、报价单
致：                               （招标人名称)

1、根据已收到贵方的                       工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以￥               元的固定总价（其中成套电器设备报价￥               元）的投标报价，并按上述施工内容、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的改造施工、验收并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认报价单附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标人：（盖章）              　　　　　    

电话：



             传真：

日期：

 年   月   日

附件1：设计用电改造系统图1
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附件2：设计用电改造系统图2
[image: image2.png]Z O w e

| RDM5-125L/3300 1004

I
YIV-4%35+1%16

[
_

11.12.L3

DISUS58-10 (40) A
RDBSLE-63/4P C324 30mA .
wizLs 1Kh e 1#BVG+IBVRZ. 5
DISUS58-10 (40) A
RDBSLE-63/4P C324 30mA
2KWh| —»>
FPREND) A%BVG+1%BVR2. 5
DISUS58-10 (40) A
RDBSLE-63/4P C324 30mA
3Kih| Xor —»
FPREND) A+BVG+1%BVR2. 5
DISUS58-10 (40) A
RDBSLE-63/4P C324 30mA
AKh| o —>
FPREND) A%BVG+1%BVR2. 5
DISUS58-10 (40) A
RDBSLE-63/4P C324 30mA
5Kiih| —»>
FPREND) I%BV6+1%BVR2. 5
DISUS58-10 (40) A
RDBSLE-63/4P C324 30mA
6KIih| Xor- —»
FPREND) I%BV6+1%BVR2. 5
DISUS58-10 (40) A
— RDBSLE-63/4P C324 30mA .
[ERERTY 7K e I+BV6+I¥BVR2. 5
DISUS58-10 (40) A
RDBSLE-63/4P C324 30mA
8KWh| —»
FPREND) I%BV6+1%BVR2. 5
DISUS58-10 (40) A
RDBSLE-63/4P C324 30mA
9Kh| Xor —>
FPREND) I%BV6+1%BVR2. 5
DISUS58-10 (40) A
RDBSLE-63/4P C324 30mA
10 o —>
FPREND) A%BVG+1%BVRZ. 5
e | we

e 00000





附件3
	浙江省有色金属地质勘查院用电线路改造工作量清单 

	序号
	名  称
	型号规格需求
	数量
	单位
	备 注

	1
	电力电缆
	YJV-4*25mm2+1*16mm2
	150
	m
	　

	2
	电力电缆
	YJV-4*16mm2+1*10mm2
	40
	m
	　

	3
	电力电缆(阻燃）
	ZRYJV-4*16mm2+1*10mm2
	　
	m
	是否要装测量后定

	
	电力电缆(阻燃）
	ZRYJV-4*2.5mm2+1*1.5mm2
	100
	m
	是否要装后定

	4
	绝缘铜线
	BV-4mm2
	16
	卷
	红、黄、绿、蓝 各4卷

	5
	绝缘铜线
	BBR-2.5mm2
	4
	卷
	　

	6
	电缆桥架
	1.2*100*200mm
	7
	m
	桥架厚度不得小于1.2mm

	7
	电缆桥架
	1.2*100*100mm
	16
	m
	

	8
	电缆桥架
	1.2*80*100mm
	40
	m
	

	9
	桥架三通
	1.2*100*200+100*80mm
	3
	只
	

	10
	桥架三通
	1.2*100*100+100*80mm
	3
	只
	

	11
	桥架弯头
	1.2*80*100mm
	12
	只
	

	12
	电缆外保护钢管
	Φ60mm
	　
	m
	　

	13
	铜接线鼻
	25mm2
	40
	只
	　

	14
	铜接线鼻
	16mm2
	20
	只
	　

	15
	铜接线鼻
	10mm2
	5
	只
	　

	16
	PVC电线管
	Φ32mm*4000mm
	100
	根
	　

	17
	PVC电线管直接
	Φ32mm
	50
	只
	　

	18
	镀锌接地圆钢
	Φ16mm
	4
	m
	　

	19
	电缆井
	1200*1200*500mm
	1
	只
	包括材料、人工费

	20
	户外配电柜房等
	　
	1
	只
	包括材料、人工费

	21
	施工费用
	　
	　
	　
	包括大工小工费

	22
	临时配电箱
	　
	1
	只
	　

	23
	其它配件
	螺丝、彭涨螺丝、油漆、水泥、          桥架电器连接线、切片、桥哿固定架等
	　
	　
	投标人根据现场踏勘预估

	24
	总电箱外壳
	2*400*800*1800
	1
	只
	按成套电器单独报价

	25
	总隔离开关
	400A
	1
	只
	

	26
	总空气断路器
	400L-3300  315A
	1
	只
	

	27
	三相四线总电表 
	3*220/380 1.5(6)A
	1
	只
	

	28
	电流互感器
	0.66-300/5
	3
	只
	

	29
	三相四线分电表
	30(100)A
	7
	只
	

	30
	分空气断路器
	125L-3300  100A
	8
	只
	

	31
	电源信号灯
	22DS/220V
	3
	只
	

	32
	一层电表箱外壳
	2*700*1500*200
	1
	只
	

	33
	空气断路器
	125L-3300  100A
	1
	只
	

	34
	电表（根据用户需要安装三相或相电表）
	10(40)A 
	10
	只
	

	
	
	10(40)A
	
	
	

	35
	漏电保护器（根据用户需要安装三相或相电表）
	63/4P C32A 30mA 
	10
	只
	

	
	
	63/2P C32A 30mA
	
	
	


5

